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PRUFBERICHT

Art des Auftrages:

Auftragsnummer: B19-01697
Kundennummer: B70368
Tagebuchnummer: PB19-06568
Wasserkdrper / Objekt: 89264 / Wallenhausen

Entnahmeort / -stelle:
Probenahme / -nehmer:
Probeneingang:
Untersuchungsbeginn:

03.04.2019
03.04.2019

Eurofins Institut Jager GmbH
Ernst-Simon-Stral3e 2-4
D-72072 Tlbingen

Tel: 07071 7007-0
Fax: 07071 7007-77

info.tuebingen@eurofins-umwelt.de

www.eurofins.de

Augsburg, 09.04.2019/ ap

Es schreibt Thnen Frau Polat (0911/92320011)

Untersuchung gemaR TrinkwV Parameter Gruppe A

Hochbehalter Mitte / UG / Entnahmehahn rechts / OKZ 1230 0775 00178
03.04.2019 /11:35 Uhr

Krodel Simon / Eurofins Institut Jager

Untersuchungsende:

05.04.2019

Probenahmemethode: DIN EN ISO 19458 (K 19) (2006-12) Tabelle 1 Zweck a); DIN ISO 5667-5 (A 14)
(2011-02); DIN EN ISO 5667-1 (A 4) (2007-04)
ERGEBNISSE
Parameter Einheit Prufergebnis Grenz- | Prifverfahren
werte
Untersuchung geman TrinkwV Parameter Gruppe A
Aussehen bei PN klar sensorisch
Farbe, qualitativ bei PN farblos sensorisch
Geruch, qualitativ bei PN ohne DIN EN 1622 (B 3) Anhang C
(2006-10)
Geschmack, qualitativ bei PN ohne DEV B 1/2 (1971)
Wassertemperatur bei PN T 9,7 DIN 38404-4 (C 4) (1976-12)
Freies Chlor bei PN mg/l <0,02 0,3 |DINENISO 7393-2 (G 4)
(2000-04)
pH-Wert (bei T) 7,46 (17,0 C) |6,5-9,5 |DINEN ISO 10523 (C5)
(2012-04)
Elektrische Leitfahigkeit (bei 25<C) uS/cm 560 2790 | DIN EN 27888 (C 8) (1993-11)
Koloniezahl 22 C KBE/1 ml 0 100 | TrinkwV § 15 Absatz 1c
(2018-01)
Koloniezahl 36 C KBE/1 ml 0 100 | TrinkwV § 15 Absatz 1c
(2018-01)
Coliforme Bakterien MPN/100 ml 0 0 DIN EN ISO 9308-2 (2014-06)
E.coli MPN/100 ml 0 0 DIN EN ISO 9308-2 (2014-06)

Die Prufergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf die 0.g. Priifgegenstédnde. Ohne Genehmigung darf dieser Bericht nicht auszugsweise verdffentlicht oder vervielfaltigt werden.
Es gelten die Allgemeinen Verkaufsbedingungen (AVB) in der aktuell giiltigen Fassung, sofern nicht andere Regelungen vereinbart sind. Die aktuellen AVB kénnen Sie jederzeit bei uns

anfordern.

Geschaftsfiihrer: Lars Dohl
Matthias Hamann

Eurofins Institut Jager GmbH
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USt-IdNr. DE 245713899

Seite 1 von 2

UniCredit Bank

Konto Nr. 7000 000600 (BLZ 207 300 17) M&
Registergericht Stuttgart, HRB 382768 IBAN: DE15 2073 0017 7000 0006 00 5 g
SWIFT-BIC: HYVEDEMME17

W,

©

N
KNS
)

5)

7

(( pAKKS

Deutsche

Aldkreditierungsstelle
D-PL-14201-01-00

Durch die Deutsche Akkreditierungsstelle
GmbH (DAKkS) akkreditiertes Priiflaboratorium
nach DIN EN ISO/IEC 17025:2005

Die Akkreditierung gilt fur die in der Urkunde
aufgefiihrten Prifverfahren

78050 VS-Villingen, Friedrichstr. 9, Tel. 07721 55050, Fax 07721 55000

68229 Mannheim, Markircher Strae 7, Tel. 0621 48028642 Fax 0621 4802 8669
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78467 Konstanz, Robert-Bosch-Str. 18, Tel. 07531 50343, Fax 07531 50262
90491 Nurnbera, Volbehrstr. 24, Tel. 0911 92320011, Fax 0911 36816308
70499 Stuttgart, Mittlerer Pfad 4/1, Tel 0711 8874559, Fax 0711 8875947
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Parameter Einheit Prufergebnis Grenz- | Prifverfahren
werte
Clostridium perfringens (einschlie3lich | KBE/100 ml 0 0 DIN EN ISO 14189 (K 24)
Sporen) (2016-11)
Enterokokken KBE/100 ml 0 0 DIN EN ISO 7899-2 (K 15)
(2000-11)
Spektr. Absorptionskoeff. (SAK) bei 1/m <0,1 0,5 DIN EN ISO 7887 (C 1)
436 nm (2012-04)
Trubung NTU 0,14 1 DIN EN ISO 7027-1 (C 21)
(2016-11)

PN = Probenahme

Jedes quantitative Messergebnis unterliegt der Messunsicherheit. Informationen erhalten Sie durch das
Qualitatsmanagement unseres Institutes. Die Probenahme erfolgte im akkreditierten Bereich der Eurofins Institut Jager
GmbH.

Die gemal Anlage 5 der TrinkwV geforderten Verfahrenskennwerte werden eingehalten.

Die Untersuchung der mikrobiologischen Parameter erfolgte in der Niederlassung Eurofins Institut JAger GmbH,
Kobelweg 12 1/6, 86156 Augsburg (Labornummer TWL09-093).

Die chemisch-physikalischen Untersuchungen wurden am Hauptstandort Tubingen durchgefihrt.

BEFUND

Die Anforderungen der derzeit glltigen TrinkwV sind fiir die untersuchten Parameter eingehalten.

Mehrfertigung: | andratsamt Giinzburg (via Mail)
Landratsamt Neu-Ulm (via Mail)
Dr. Mario Jaborsky
Niederlassungsleitung

Die Prufergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf die 0.g. Priifgegenstédnde. Ohne Genehmigung darf dieser Bericht nicht auszugsweise verdffentlicht oder vervielfaltigt werden.
Es gelten die Allgemeinen Verkaufsbedingungen (AVB) in der aktuell giiltigen Fassung, sofern nicht andere Regelungen vereinbart sind. Die aktuellen AVB kénnen Sie jederzeit bei uns
anfordern.



